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Temă de proiectare 

 pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a unor clădiri 

aparținând Spitalului Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe” 



Consiliul Judelean Covasna

Kov6szna Megye Tandcsa

Spitalul Judefean de Urgenfi ,,Dr. Fogolyiin Krist6f"
Dr. Fogoly6n Krist6f Megyei SiirgSss6gi Korhtz
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TEMA DE PROIECTARE

pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitarea energetici a unor clidiri aparlinAnd

Spitalului judefean de Urgenf d ,,Dr. Fogolyiin Krist6f", SfAntu Gheorghe"

Cap.I Informaliigenerale

l.\. D enumir e a obie ctiaului de ina estiliel proiect :

,,Reabilitarea energetici a unor clidiri aparfinAnd Spitalului Judefean de

Urgenfi ,,Dr. Fogolyiin Krist6f", Sfintu Gheorghe"

1.2. Or donator princip al de cr edite I ina estitor :

Judeful Covasna prin Consiliul Judelean Covasna
'/.,.3. Ordonntor de credite secundnr: -

L.4. B en eficiar ul ina es tiliei :

Judeful Covasna prin Consiliul Judefean Covasna
'1..5. Elaborntorul temei de proiectnre:

Spitalul Judelean de Urgenl| "Dr. Fogolydn Krist6f" SfAntu Gheorghe gi Consiliul

Judefean Covasna

Cap.II Date de identificare a obiectivului de investi{ie

2|1.. lnformalii priaind regimLil juridic, economic Ai tehnic al terenului, doutmenta[ie

cadastrald

a) regimul juridic

Imobilul in proprietatea publici a Judefului Covasna situat in intravilan, drept de
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Consiliul Judelean Covasna
Kov6szna Megye TanAcsa

Spitalul Jude[ean de Urgenf5,,Dr. Fogoly6n Krist6f"
Dr. Fogolyiin Krist6f Megyei Sr.irgcjss6gi Korhlz

administrare Spitalul Judelean de Urgen!6 "Dr. Fogolydn Krist6f", SfAntu Gheorghe,

conform Protocolului nr.4435178.06.2003. ir, incinta imobilului se aflA "Clddirea

fostului spital si morga" conform Listei Monumentelor Istorice propuse spre clasare

MI poz. 84 conf. H.C.J. 7312007.

b) reginnil econoruic si tehnic

-zona institulii publice gi servicii;

-folosinfd actuald constructii de sdndtate, curli construcfii

c) doc ttntent n! ie cadastr nld

Conform R.L.U aprobat PUZ-Zond constructii de sdndtate:

- nr. CF: 39293;

2.2. P nr t i c til nr it dli al e arup I ns nm en t uh t i p en t r u r e nliz nr e a ob i e c t ia ulu i

al descrieren succintd n nftrplnsnntentuhti propus (locnliznre, uryrnfn[n terenuhti, dintensiuni

in plnn);

Amplasamentul propus pentru realizarea investiliei este situat la adresa:

Judelul Covasna, municipiul SfAntu Gheorghe, str. Stadionului nr. 1.

Suprafala terenului conform extrasului CF nr. 39293 este de 45977 rrr2.

b) relnliile cu zone inuecinnte, nccesuri existente gilsau cdi de ncces posibile;

-corpurile de clddire propuse spre reabilitare sunt amplasate pe terenul cuprins in CF

nr.39293, si se invecineazd,:

- spre nord cu str. Spitalului,

- spre sud cu str. Presei,

- spre vest cu str. Stadionului.

Corpurile de cl5dire propuse spre reabilitare/renovare beneficiazd, de cii de acces.

c) surse de polunre existente in zond;

-i.t ,ona nu existd surse de poluare care sd aibd un impact major asupra stdrii de

sdndtate a populaliei.

d\ pnrticttlnritd[i de relief;

- zond depresionari, terenul pe care sunt corpurile de cl5dire propuse pentru
reabilitare este plat.
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Consi liul Judelean Covasna
Kovdszna Megye Tan6csa

Spitalul fudelean de Urgen{i ,,Dr. Fogolydn Krist6f"
Dr. Fogolyiln Krist6f Megyei Si.irgcjss6gi KorhAz

el niuel de echipnre tehnico-edilitnrd n zonei €i posibilitdti de nsigurare a utilitdtilor;

- pe terenul propus pentru realizarea obiectivului, sunt asigurate toate utilit;tile
necesare realizdrii obiectivului, clddirile sunt racordate la retelele existente: ape,

canalizare, energie electricd, gaze nafurale, telefonie.

fl existentn unor er)entunle relele edilitare in nmplasament care ar necesita relocnrelprotejare,

tn mdsurnin cnre pot fi identificate;

- existd retele edilitare ale beneficiarului in zonele supuse reabiliterii/renovare, dar

acestea nu necesitd relocare.

gl posibile obliga[ii de seraitute;

- nu este cazul.

hl condiliondri constructiae determinate de starea tehnicd gi de sistemul constructirt aI unor

construclii existente in nmplnsament, asltpra cdrora se uor face lucrdri de interaen[ii, dttpd. cnz;

- Se va respecta caracterul arhitectural al zonei si se vor menfine formele gi

particularitdfile clddirilor.
i') reglementdri urbnnistice aplicabile zonei conform doutmentaliilor de urbnnism aprobate -

plun wbunistic genernllplan urbanistic zonnl gi regtilamentul locnl de urbanism nferent;

- conform P.U.G. aprobat, zond institulii publice gi servicii, construclii de sdnitate;

- conform P.U.Z. elaborat de Spital.

j) existen[n de monumente istoricelde arhitecturd sau situri nrheologice pe amplnsament snu in

zonn imediat inaecinatd; existen[n condiliondrilor specifice in caail existen{ei unor zone

protejnte;

Terenul propus pentru amplasarea obiectivului este in zorLa de proteclie a

monumentelor istorice din municipiul SfAntu Gheorghe. Solufiile tehnice propuse

pentru realizarea obiectivului propus vor respecta prescripliile aplicabile clddirilor
aflate in zona de proteclie a Clddirii fostului spital gi morga conf. Lista Monumentelor
Istorice propuse spre clasare MI poz.84conf. H.C.!.131200I.

2.3. Descrieren succintd n obiectiaului de inuestilii proptts din punct de aedere tehnic Ai

funclionnl:

AnalizAnd necesitdtile Spitalului Judefean de Urgenfd ,,Dr. Fogoly6n Krist6f", SfAntu

Gheorghe gi corelAndu-le cu oportunit5lile oferite de Programul Nafional de

Reabilitare gi Rezilienli privind renovarea energetici moderatd sau aprofundatd a

clddirilor publice finanlat din fondurile europene, s-a decis includerea a trei corpuri

RO-520064 SfAntr-r Gheorghe, Str. Stadionului nr. 1-3, Juctefut Covasna
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Consiliul Judelean Covasna

Kovdszna Megye Tandcsa

Spitalul Judelean de Urgenfd,,Dr. Fogoly6n Krist6f"
Dr. Fogolyiin Krist6f Megyei Stirgclssegi Korh6z

de clddire pentru a fi modernizate gi rehabilitate/renovate din punct de vedere al

cregterii performantei energetice.

al destinnlie gi funcliuni;
Destinafia: institufii de sdnltate.

Funcfiuni:

7. Clddirea Spitalului ludelean de Urgenld ,,Dr, Fogolydn Kristdf', Sfdntu

Gheorghe - Corp C, in care funcfioneazd urmitoarele sectii: Radiologie, Unitate

Primire Urgente, Bloc operator, Chirurgie, Ginecologie, Obstetrici
(Neonatologie zona rooming iru) gi Pediatrie.

Corpul C care este identificat in CF. Nr. 39293-Sf. Gheorghe sub numdr 39293

Cr - clidirea spitalului cu policlinica. in cadrul acestui proiect de investifie sunt
propuse lucrdri de anvelopare numai la clddirea cu regim de in5ltime
S+D+P+SE.

2. Clddirea Spitalului Jude[ean de Urgenld ,,Dr. Fogolydn KristSf', Sfdntu

Gheorghe - Clddire Seclie Boli lnfecfioase, in care functioneazd urmdtoarele

secfii: Spdldtorie, ORL, Oncologie, Dermatologie, Reumatologie, Infectioase

adulgi, Infectioase pediatricd gi Birou personal. Aceasti clidire este identificatd

in CF. Nr. 39293-Sf. Gheorghe sub numdr 39293 Ct.

3. Cldclirea Spitalului Jude(ean de Urgen(d ,,Dr. Fogolydn Kristdf', Sffrntu Gheorghe -
Bloc Alimentar,in care funcfioneazd bucdtdria spitalului si este identificati in
CF. Nr. 39293-Sf. Gheorghe sub numdr 39293 C'1.0.

Dupd modernizarea si renovarea acestor clddiri, destinatia si functiunile existente nu

se modifici.

bl carncteristici, pnrnmetri gi date tehnice specifice, preconiznte;

Componentele/clddirile unde vor fi realizate investitii prin proiect precum gi lucrdrile

propuse sunt urmdtoarele:
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Consiliul |udelean Covasna
Kovdszna Megye Tandcsa

Spitalul Judefean de Urgen{i ,,Dr. Fogoly6n Krist6f"
Dr. Fogolydn Krist6f Megyei Stirg5ss6gi KorhAz

L. Clddirea Spitalului Judelenn de Urgenfd ,,Dr. Fogolydn Kristdf', Sfdntu

Gheorghe - Corp C

Lucrdrile propuse sunt:

7.7. Lucrdri de renbilitnre termicd n elementelor de nnaelopd n clddirii

- Izolarea termicd a pdrfii opace a fafadelor, cu vatd minerald bazalticd.,

amplasat pe partea exterioard a perefilor cu o grosime de minim 15 cm;

- Izolarea termicd a gpalelilor golurilor de fereastrd 9i ugi cu sistem termoizolant

cu o grosime de 3 cm;

- Izolarea termicd suplimentard a planseului peste ultim nivel in contact cu

exteriorul cu termoizolafie cu grosime de minim 25 cm;

- Izolarea termicd suplimentari a plangeului inferior de la demisol cu polistiren

extrudat cu grosime minimd de 5 cm a termoizolatiei, montat din partea

subsolului tehnic.

7.2. Lucrdri de reabilitare ternicd n sistemulti de incdlzirela sistenrului de firnizare n apei

cslde de consum

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare qi a robinetelor de

presiune diferenfiald,labaza coloanelor de incdlzire in scopul cregterii eficienlei

sistemului de incdlzire prin autoreglarea termohidraulicd a relelei;

- infiintarea unor puncte de distribufie inteligente termice in scopul cregterii

eficienlei sistemului de incdlzire prin autoreglarea termohidraulicd a relelei;

-proiectantul (in faz6, de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opfiuni

tehnico-economice pentru lucririle mai sus mentionate, totodatd va prezenta si

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilititii/cost-eficacitate.

L.3. lnstnlnren unor sisteme nlternntiae de producere n energiei electrice

- montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;

-proiectantul (in fazd de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opliuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus mentionate, totodatd va prezenta si

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitdfii/cost-eficacitate.
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Consiliul Judelean Covasna
Kovdszna Megye Tandcsa

Spitalul Judefean de Urgenfd ,,Dr. Fogoly6n Krist6f"
Dr. Fogoly6n Krist6f Megyei Srirgciss6gi K6rhdz

- proiectantul va propune solulii tehnice si tehnologii prin care suprafafa

utilizati pentru montarea panourilor fotovoltaice sd produce cea mai mare
cantitate de energie electricd posibile.

7.4. Lucrdri de eficientiznre n consumurilor de energie

- Sistem de management energetic integrat pentru clddire incluzAnd soft

monitorizare, mdsurare si reglare a consumurilor care se comunice cu sau sd

poate fi integrat in sistemul BMS existent,

- Lucrdri de reabilitare/ modernizare a instalaliilor de iluminat in clddire.

-proiectantul (in fazd, de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opliuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus mentionate, totodatd va prezenta si

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitdtii/cost-eficacitate.

2. Clddirea Spitalului Jude{ean de Urgettld ,,Dr. Fogolydtt Kristdf', Sfdntu

Gheorghe - Clddire Seclie Boli Infecfioase,

2.1. Lucrdri de renltilitare termicd al elementelor de nnaelopd n clddirii

- Izolarea termicd a pdrfii opace a fafadelor cu termoizolatie, amplasat la

exterior, cu o grosime de minim 10 cm;

- Izolarea termicd a spalelilor golurilor de fereastri gi ugi cu sistem termoizolant
cu o grosime de 3 cm;

- Izolarea termicd suplimentard a planseului peste ultim nivel in contact cu

exteriorul cu termoizolafie cu grosime de minim 20 cm;

2.2. Lucrdri de renbilitare termicd n sisteruulti de incdlzirela sistemului de flrnizare a npei

cnlde de consuftl

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare gi a robinetelor de

presiune diferenlialS,Iabaza coloanelor de incdlzire in scopul cregterii eficienlei

sistemului de incdlzire prin autoreglarea termohidraulicd a relelei;

- infiinfarea unor puncte de distributie inteligente termice in scopul cregterii

eficienlei sistemului de incilzire prin autoreglarea termohidraulicd a refelei;
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Consiliul Judelean Covasna

Kovdszna Megye Tan6csa

Spitalul fude[ean de Urgen[5,,Dr. Fogolyiin Krist6f"
Dr. Fogoly6n Krist6f Megyei Stirg6ss6gi K6rhaiz

-proiectantul (in fazd de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opliuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus mentionate, totodati va prezenta si

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitdfii/cost-eficacitate.

2.3. Instnlnrea unor sisteme alternatiae de producere n energiei electrice

- montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.

-proiectantul (in fazd, de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opliuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus mentionate, totodatd va prezenta 9i

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitetii/cost-eficacitate.

- proiectantul va propune solulii tehnice gi tehnologii prin care suprafafa

utilizatd pentru montarea panourilor fotovoltaice sd producd cea mai mare

cantitate de energie electricd posibild.

2.4. Lucrdri de eficientiznre a consumurilor de energie

- Sistem de management energetic integrat pentru clidire incluzAnd soft

monitorizare, mdsurare gi reglare a consumurilor;

- Lucrdri de reabilitare/ modernizare a instalaliilor de iluminat in clddire.

-proiectantul (in faz6. de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doui opfiuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus menfionate, totodati, va prezenta gi

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitdfiilcost-eficacitate.

2.5. Alte tipuri de lucrdri

- modernizarelift.

-proiectantul (in fazd. de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opfiuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus mentionate, totodatd va prezenta gi

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitefli/cost-eficacitate.

-lucrdri de reabilitare a instalafiilor de fluide medicale, dacd este cazul,lucru ce

va fi analizat de cdtre proiectant.
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Consiliul Judelean Covasna

Kovdszna Megye Tandcsa

Spitalul fudelean de Urgen!5 ,,Dr. Fogolydn Kristof"
Dr. Fogolyiln Krist6f Megyei Si.irgcissdgi K6rh5z

3. Clddirea Spitalului Judelean de Urgenld ,,Dr. Fogolydn Kristdf', Sfdntu

Gheorghe - Bloc alimentar

3.1. Lucrdri de renbilitare termicd n elenrcntelor de anaelopd a clddirii

- Izolarea termici a pdrlii opace a fafadelor, cu vopsea termoizolanti, aplicatd

pe partea exterioard a clddirii;

- Termoizolarea plangeului superior cu sistem de polistiren extrudat cu grosime

de minim 20 cm.

3.2. Lucrdri de renbilitare ternicd a sistemuhi de incdlzirela sistentului de furniznre n apei

calde de consum

- montarea de boilere cu pompd de cdldurd pentru producerea de apd caldd.

-proiectantul (in fazd. de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opliuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus menfionate, totodatd va prezenta gi

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilitdtii/cost-eficacitate.

3.3.lnstnlnrea unor sistenrc nlternatiae de producere a energiei electrice

- montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;

-proiectantul (in fazd. de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opfiuni
tehnico-economice pentru lucrdrile mai sus mentionate, totodatd va prezenta si

analiza acestea din punct de vedere a sustenabiliteFi/cost-eficacitate.

3.4. Lucrdri de eficientizare n consumurilor de energie

- Sistem de management energetic integrat pentru clddire incluzAnd soft

monitorizare, mdsurare gi reglare a consumurilor;

- lucrdri de reabilitare/ modernizare a instalaliilor de iluminat in clddire;

-proiectantul (in faz\ de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opfiuni
tehnico-economice pentru lucririle mai sus mentionate, totodati va prezenta gi

analiza acestea din punct de vedere a sustenabilite$i/cost-eficacitate.

3.5. Lucrdri de instalarelreabilitarelmoderniznre a sistemelor de climatizare silsmt aentilnre

mecanicd pentru asigurnren cnlitd[ii aerului interior

-proiectantul (in fazd de proiectare D.A.L.I.) va detalia minim doud opfiuni
tehnico-economice pentru lucrdrile de instalare/reabilitare/modernizare a

sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanicd pentru asigurarea calititii
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Consiliul Judelean Covasna

Kovdszna Megye Tan6csa

Spitalul Judelean de Urgen[d ,,Dr. Fogolyiin Kristof"
Dr. Fogolyiin Krist6f Megyei Stirg6ssegi K6rhdz

aerului interior, totodati va prezenta gi analiza acestea din punct de vedere a
sustenabilititii/cost-ef icacitate.

3.6. AIte tipuri de lucrdri

- reabilitarea sarpantei qi inlocuirea invelitorii.

Pentru fiecare corp de clddire a fost intocmit un Raport deAudit Energetic in care sunt

descrise pachete de mdsuri recomandate precum gi lucriri de interventie recomandate

specifice fiecdrei clddiri, mdsuri care asigurd un nivel optim din punct de vedere al

costurilor gi al cerinfelor de performanfd energeticd a clidirilor.
La elaborarea Documentafiei de Avizare a Lucrdrilor de interventie (DALI),

proiectantul:

- va aplica pachetele de mdsuri recomandate in Rapoartele de Audit Energetic si va

tine cont de recomanddrile privind materialele folosite precum gi de procedurile de

lucru prezentate in acestea;

- va lua in considerare si prescipfiile specifice din Ghidul Specific privind regulile qi

condi[iile aplicabile finanldrii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/20221C5121F_.2.'1.11, PNRR/20221C5121B.2.217.

in fazd de proiectare D.A.L.I. va detalia minim doud opliuni tehnico-economice

pentru lucrdrile propuse, totodatd va prezenta gi analiza acestea din punct de vedere a

sustenabilitdtii/cost-ef icaci tate.

Sistemul de management energetic integrat pentru clddiri va fi tratat unitar gi

integrat in sistemul de management energetic existent al spitalului.

cl niaelul de echipare, de finisare gi de dotare, exigente tehnice ale construc[iei in conformitate

u cerin[ele func[ionale stabilite prin reglementdri tehnice, de patrimoniu gi de mediu in

aigoare;

- minim conform prevederilor legale pentru construcfii incadrate in Clasa de

importan!5 gi Categoria de importanfi a fiecdrei clddiri.

d) rumdr estimnt de utilizntori;

Structura aprobatd a personalului gi numdrul pacienlilor care pot fi spitalizali in
fiecare clidire, nu se va modifica.
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Consiliul Jude[ean Covasna

Kovdszna Megye Tandcsa

SpitalulJudefean de Urgen[5 ,,Dr. Fogolyi{n Krist6f"
Dr. Fogolydn Krist6f Megyei Siirgcjss6gi K6rh6z

el duratn mininfi de func[ionnre npreciatd corespunzdtor destinn[ieilfimc[iunillr propuse;

- Se va stabili la faza de elaborare a proiectului tehnic, in conformitate cu normativele

aflate in vigoare.

f'l neao il solicit dri func[ionnle sp ecifice.

- clddiri pentru efectuarea serviciului medical si servicii anexe, echipate cu utilitdgile

specifice.

- soluliile tehnice propuse de proiectant vor lua in considerare posibilitatea extinderii
sistemelor deja existente.

gl corelnrea soluliilor tehnice ru condi[iondrile urbnnistice, de protec[ie a mediului gi n

pntrimoniului;

-se vor respecta cerinlele din Certificatul de urbanism nr. 20611.0.06.2022 qi se vor
obline toate avizelel acordurile solicitate.

hl Stabiliren unor criterii clsre in aederen soluliondrii neaoii beneficiarului;

1. Lucrdri executate in vederea imbundtdtirii eficienlei energetice a clddirilor gi a
scdderii costurilor de mentenantd:

- cresterea eficientei energetice a clddirii in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin
sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei gi a utilizdrii
energiei din surse regenerabile in clddirile publice;

- imbundtdlirea performanlelor de siguranld gi exploatare a construcfiei existente,

inclusiv a instalaliilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin
aducerea acestora la nivelul cerinlelor esenliale de calitate prevdzute de lege.

- imbundtdlirea izolaliei termice a anvelopei clddirii (peregi exteriori, plangeu peste

ultimul nivel, plangeu peste subsol), a garpantelor gi invelitorilor; precum gi a altor
elemente de anvelopd care inchid spaliul climatizat al clddirii;

- introducerea, readilitarea gi modernizarea, dupd caz, a instalaliilor pentru
prepararea, distribulia gi utilizarea agentului termic pentru incdlzire gi a apei calde de

consum, a sistemelor de ventilare gi climatizare, precum qi achizitionarea gi instalarea

echipamentelor aferente gi racordarea la sistemele de incdlzire centralizatl., dupd, caz;

- utilizarea surselor regenerabile de energie prin montarea de pompe de cilduri gi

panouri fotovoltaice.
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Pompele de cdldurd pentru prepararea apei calde vor fi cu eficientd energeticd

ridicatd, minimum A+.

Sistemele de panouri fotovoltaice vor fi echipate cu echipamente de curetare/spdlare a

suprafetelor panourilor, proiectantul va ar.aliza solulia optimd de conectare a acestora

la sistemul de alimentare cu energie electricd a spitalului care include un post de

transformare cu punctul de mdsurare pe medie tensiune si un grup electrogen;

- implementarea sistemelor de management energetic avAnd ca scop imbundtdgirea

eficienlei energetice gi monitorizarea consumurilor de energie. Se va avea in vedere

achizifionarea, instalarea, intretinerea qi exploatarea sistemelor inteligente pentru
gestionarea gi monitorizarea oricdrui tip de energie pentru asigurarea condigiilor de

confort interior. Aceste sisteme vor trebui sd fie compatibile cu sistemul de

management integrat existent gi funcfional al spitalului.

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficien!5 energeticd ridicatd qi duratd mare de viafd, tehnologie LED, cu respectarea

normelor gi reglementdrilor tehnice;

- optimizarea calitdfii aerului interior prin ventilatie mecanicd cu unitdli individuale
sau centralizatl,, dupd caz, pentru asigurarea necesarului de aer proaspit gi a nivelului
de umiditate, care sd asigure starea de sdndtate a utilizatorilor in spaliile in care igi

desfigoari activitatea;

- orice alte activitdli care conduc la indeplinirea realizdrii scopului proiectului
(inlocuirea circuitelor electrice, lucrdri de demontare/montare a instalaliilor gi

echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrdri de reparalii qi etangiri la

nivelul imbindrilor qi stripungerilor la falade etc.).

2.4. Cadrul legislntia aplicnbil gi irupunerile ce reailtd din aplicnren ncestuin

Elaborarea documentafiilor se va face cu respectarea confinutul cadru gi exigenfelor

stabilite de legislalia gi reglementlrile tehnice in construcfii in vigoare, dintre care

enumerim:

- Legea nr.70l 1995 - privind calitatea in construclii, cu modificdrile ulterioare qi a

regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitifii in construclii;

- Legea nr. 5011997 privind autorizarea executirii lucrdrilor de construclii, cu
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modificirile gi completdrile ulterioare, precum gi actele normative emise in aplicarea

acesteia;

- Ordinul 8391 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

5017997 privind autofizarea executerii lucrdrilor de construcfii;

- HG 90712076 privind aprobarea continutului-cadru al documentaliei tehnico-

economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi metodologiei de

elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenlii;
- HotdrArea nr. 36312010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de

investilii finanlate din fonduri publice;

- Legea 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
-Legea spitalelor nr.9512006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-Ordinul Ministrului Sinitilii m.740812010 cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-Ordinul nr. 1351761841 7.284 din 2010 al ministrului mediului qi pddurilor, al

ministrului administraliei gi internelor, al ministrului agriculturii qi dezvolteri rurale
gi al ministrului dezvoltdrii regionale gi turismului privind aprobarea Metodologiei de

aplicare a evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice gi private;
-Normativ privind proiectarea qi verificarea construcliilor spitalicegti gi a instalaliilor,
NP-O15/97;

-Ordinul Ministrului Sdndtilii nr. 974 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor
privind condiliile pe care trebuie sd le indeplineascd un spital in vederea obginerii

autofizaliei sanitare de funclionare;

-Ordinul nr. 109612016 privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului
sdndtdlii nr.97412006 pentru aprobarea normelor privind condigiile pe care trebuie sd

le indeplineasci un spital in vederea obqinerii autorizaliei sanitare de funcfionare;

-Ordinul Ministrului Sdndtdlii nr.53611997 pentru aprobarea normelor de igieni qi a

recomanddrilor privind mediul de viald al populafiei;
-Normativ privind adaptarea clddirilor civile qi a spaliului urban la nevoile

individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 05U2000;

-Standarde, norme gi reglementdri tehnice in vigoare privind proiectarea, aplicabile

prezentului proiect.

-Norme, normative in vigoare privind securitatea la incendiu, etc.
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La elaborarea documentaliilor tehnico-economice in faza DALI se va respecta in
totalitate conqinutul-cadru prevdzut prin H.G. 90712076, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare.

Documentatia tehnico-economice va fi intocmitd separat pentru lucrdrile
eligibile conform Ghidului specific privind regulile gi condifiile aplicabile finantdrii
din fondurile europene aferente Planului nalional de redresare gi rezilienld in cadrul
apelului de proiecte PNRR/20221C5128.2.U7, PNRR/20221C518.2.2/1, componenta 5 -
Valul renovirii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienld energeticd si rezilienli
in clddiri publice, operatiuneaB.2: Renovarea energetic5 moderati sau aprofundatd a

clddirilor publice*) si separat pentru lucrdrile neeligibile.

Intocmit:

CAtea Gheorghe

P6nzes Cecilia-Bogl6r

Mocs6ry G. Zoltin
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